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INTRODUCERE

Panoul  de  control  KPD100 este  folosit  in  principal  pentru  monitorizarea retelei  electrice  cand
aceasta este anormala, activarea dispozitivului de pornire automat si a comutatorului pentru ali-
mentarea consumatorilor. In momentul in care reteaua electrica functioneaza normal, consumatorii
sunt transferati automat la aceasta.

KPD100 monitorizeaza reteaua electrica, iar starea acesteia este indicata cu ajutorul led-urilor de
pe panou.

Performanta si caracteristici:
1. Functiile de control si protectie:

Pornirea,  oprirea manuala sau automata a generatorului,  conversia  ATS si  functia  alarmei  de
protectie;

2. Sursa de alimentare CC 12V/24V;
3. Modul de selectare, atat manual, cat si automat;
4. Functia de control pornire/oprire automata AMF in cazul unei probleme la reteaua electrica;
5. Functia de detectare a tensiunii de la generator sau retea;
6. ATS manual, modul automat este optional;
7. Functiile pentru intretinere pot fi setate inca de la pornire;
8. LED pentru afisarea erorii pe display;
9. Functiile de protectie in caz de turatie minima, supraturatie;
10. Indicarea starii bornei configurabile de intrare/iesire;
11. Functia: tensiune acumulator si incarcare acumulator;
12.Functia: numarul orelor de lucru;
13.Configurarea interfatei pornirii de la distanta;
14.Functia de comunicare RS232. Disponibil prin intermediul unui PC si setarile parametrilor.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate, in mod gratuit, si la punctele de
colectare in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie.
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PREZENTAREA PANOULUI CU BORNE

1. Descrierea panoului

Semnificatia pictogramelor de pe panou:
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NOTA:
In momentul pornirii panoului de control:

• Sistemul este setat automat in "modul de operare Manual".
• In regimul retea electrica (MAINS), daca apare eroare la alimentare sau la reteaua electri-

ca,  se aprinde LED-ul pentru tensiune anormala retea.
• ATS este implicit pentru "reteaua de energie electrica", bornele de inchidere retea 34, 35

"inchis", se aprinde indicatorul  alimentare retea.

2. Spate si dimensiuni (unitate: mm)
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3. Bornele panoului de control
Nr. borna Functie Observatii

1 Nefolosit

2 Aux_Intrare 2 Intrare auxiliar 2                                            1※

3 Aux_Intrare 1 Intrare auxiliar 1                                            1※

4 Pornire la distanta Intrare pornire de la distanta

5 Nivel combustibil Intrare comutator nivel combustibil

6 Temperatura motor Intrare comutator temperatura lichid de racire

7 Presiune ulei Intrare comutator presiune ulei

8 Nefolosit 

9 Transfer Capatul de intrare a erorii de incarcare

10 AUX1_NC Iesire auxiliara 2, contacte normal inchise

11 AUX1_COM Iesire auxiliara 2 borna comuna                       2※

12 AUX1_NO Iesire auxiliara 2 contacte normal deschise

13 CRANK_NC Iesire releu de pornire contact normal inchis

14 CRANK_COM Iesire releu de pornire borna comuna

15 CRANK_NO Iesire releu de pornire contact normal deschis

16 Combustibil_NC Iesire releu combustibil contact normal inchis

17 Combustibil_COM Iesire releu combustibil borna comuna

18 Combustibil_NO Iesire releu combustibil contact normal deschis

19 GND Putere de functionare negativa CC: B-

20 VCC CC de alimentare pentru functionare pozitiva: B+    
CC 8-36V

21 COMM_TXD Comunicarea RS232

22 COMM_RXD

23 COMM_GND

24 COMM_VCC

25 AUX2_NC Iesire auxiliara 1 contact normal inchis

26 AUX2_COM Iesire auxiliara 1 borna comuna                       2※

27 AUX2_NO Iesire auxiliara 1 contact normal deschis 

28 Nefolosit

29 Generator_NC Iesire de inchidere a unitatii contact normal inchis

30 Generator_COM Iesire de inchidere a unitatii borna comuna 

31 Generator_NO Iesire de inchidere a unitatii contact normal deschis

32 Nefolosit

33 Retea electrica_NC Iesire de inchidere a retelei contact normal inchis

34 Retea electrica_COM Iesire de inchidere a retelei borna comuna 

35 Retea electrica_NO Iesire de inchidere a retelei contact normal deschis 

36 Nefolosit

37 GEN_VOL_N Faza de intrare N pentru generator

38 Nefolosit

39 GEN_VOL_A Faza de intrare A pentru monitorizare generator
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40 Nefolosit

41 MAINS_VOL_N Faza de intrare N pentru reteaua electrica

42 Nefolosit

43 MAINS_VOL_C Faza de intrare C pentru monitorizare retea

44 Nefolosit

45 MAINS_VOL_B Faza de intrare B pentru monitorizare retea

46 Nefolosit

47 MAINS_VOL_A Intrare pentru monitorizare retea

 1: Pentru detalii a se vedea descrierea privind configurarea pentru intrare.※
 2: Pentru detalii a se vedea descrierea privind configurarea pentru iesire.※

FUNCTIONARE

Panoul de control are doua moduri de operare: modul manual si cel automat.

La modul de operare Manual, prin utilizarea butoanelor de pe panoul frontal se poate controla
pornirea unitatii, oprirea si comutatorul pentru alimentarea electrica a consumatorilor.

In  modul  de operare Automat,  panoul  de control  monitorizeaza reteaua electrica;  atunci  cand
reteaua electrica este anormala, generatorul este pornit automat, iar consumatorii sunt transferati
la unitate. Atunci cand este detectata din nou prezenta retelei electrice externe, consumatorii vor fi
transferati automat la reteaua electrica.

1. Modul de operare Manual
(1) Pentru a intra in modul Manual

Pentru a activa modul Manual respectati urmatoarele instructiuni:

a) Panoul de control este pornit, intra in modul Manual;

b) In modul Automat, apasati tasta        (Manual) pentru a intra in modul de operare Manual;

c) In modul Automat, apasati tasta        (Oprire) pentru a intra in modul de operare Manual;

d) Dupa ce este apasat butonul de pe panou pentru a reveni de la starea de configurare a
parametrilor la starea de functionare, aceasta este in modul manual de operare. 

(2) Unitati de control pentru functionarea manuala

Apasati tasta      pentru pornire manuala pentru a porni unitatea si pentru ca sistemul sa intre in
modul manual de operare.

Daca este selectata optiunea de preincalzire de la iesirea auxiliara, incepe preincalzirea si apare
semnalul de la iesirea auxiliara.

Dupa incheierea preincalzirii,  electromotorul  porneste in maxim 10 secunde.  Daca motorul  nu
poate fi pornit dupa 10 secunde, incercati sa porniti din nou motorul. Led-ul de avertizare al indica-
torului "Pornire nereusita" se va aprinde, daca utilizatorul nu reuseste sa porneasca motorul.

Cand timpul  efectiv de masurare 20Hz CA sau semnalul  hidraulic  atinge valoarea prestabilita
(configurata), motorul poate fi pornit cu succes, prin actionarea demarorului.

Dupa pornirea cu succes a motorului, este activat temporizatorul de protectie (12 secunde) pentru
a permite activarea senzorilor de avertizare presiune ulei joasa, temperatura lichid ridicata, incar-
care acumulator fara nicio eroare.
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Imediat  ce tensiunea si  frecventa generatorului  sunt  normale,  temporizatorul  de incalzire  este
pornit pentru a accepta sarcina atunci cand motorul este stabil.

Dupa preincalzire generatorul functioneaza in gol,  in cazul in care exista o pana de curent la
reteaua electrica, se activeaza semnalul de pornire de la distanta, iar consumatorii sunt transferati
de la retea la generator.

Generatorul va continua sa functioneze sub sarcina, indiferent de starea sursei de alimentare sau
de semnalul demarorului de la distanta, pana in momentul in care este selectat modul automat.

Daca selectati modul de operare automat, iar alimentarea de la reteaua electrica este normala,
semnalul de pornire este invalid, consumatorii fiind transferati la reteaua electrica, dupa care este
pornit temporizatorul de racire, apoi generatorul se raceste.

Apasati tasta       [Oprire], iar motorul se va opri.

2. Modul de operare Automat

Apasati tasta       [Auto], se va aprinde indicatorul modului automat, iar sistemul va intra in modul
de operare automat.

In modul de operare automat, generatorul nu poate fi pornit prin apasarea tastei     .

Pentru a evita intreruperea alimentarii de reteaua electrica in cazul unei erori temporare sau a unui
semnal de pornire de la distanta fals, generatorul porneste cronometrul pentru pornire intarziata.
Dupa aceasta intarziere, generatorul porneste. 

In cazul in care este selectata optiunea de preincalzire a iesirii auxiliare, este pornit cronometrul
de preincalzire si  se aprinde indicatorul  iesirii  auxiliare. Intervalul  de preincalzire este incheiat
dupa pornirea motorului, iar electromotorul porneste in maximum 10 secunde. Daca motorul nu
porneste, asteptati 10 secunde dupa care incercati din nou sa il porniti. Daca generatorul nu poate
fi pornit, indicatorul pentru pornire nereusita se aprinde.

Cand timpul  efectiv de masurare 20Hz CA sau semnalul  hidraulic  atinge valoarea prestabilita
(configurata), motorul poate fi pornit cu succes, prin actionarea demarorului.

Dupa pornirea cu succes a motorului, este activat temporizatorul de protectie (12 secunde) pentru
a permite activarea senzorilor de avertizare presiune ulei joasa, temperatura lichid ridicata, incar-
care acumulator fara nicio eroare.

Imediat  ce tensiunea si  frecventa generatorului  sunt  normale,  temporizatorul  de incalzire  este
pornit  pentru a accepta sarcina atunci  cand motorul  este stabil.  Dupa preincalzire generatorul
functioneaza in gol, in cazul in care exista o pana de curent la reteaua electrica, se activeaza
semnalul de pornire de la distanta, iar consumatorii sunt transferati de la retea la generator.

Daca  reteaua  electrica  nu  mai  prezinta  anomalii,  este  pornit  temporizatorul  pentru  revenirea
acesteia. Alimentarea consumatorilor este reluata de reteaua electrica dupa o intarziere. Dupa
aceea incepe o perioada presetata de racire, pentru a permite motorului sa se raceasca inainte de
oprire.  Daca reapar anomalii  la reteaua electrica (sau semnalul de pornire de la distanta este
reactivat), in timp ce motorul este racit, consumatorii vor fi imediat transferati la generator.

3. Comutarea manuala a consumatorilor

Panoul de control poate comuta manual consumatorii:

• In modul de operare Manual, apasati tasta      [Manual] pentru a comuta manual modul de
alimentare a consumatorilor.
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• In modul de operare Automat, apasati tasta      [Manual], iar panoul de control intra in modul
manual, in timp ce LED-ul modului automat se stinge, apasati tasta      [Manual] pentru a
comuta manual modul de alimentare a consumatorilor.

4. Intarziere amanata

Panoul de control este in modul de operare automat, apasati tasta         [Auto] sau tasta intarziere
amanata pentru a anula intarzierea sistemului:

1. pornire intarziata a generatorului
2. revenire intarziata a retelei electrice
3. incalzire intarziata a generatorului

Prin anularea intarzierii presetate se trece direct la realizarea actiunii corespunzatoare. Functia
anuleaza orice alta temporizare.

5. Diagrama perioadei de functionare

NOTA:  1. Semnificatia unei actiuni de intarziere (delay):

  Intarziere la pornire (Start delay) --- Cand exista anomalii la reteaua electrica sau este
transmis un semnal de pornire de la distanta, panoul de control incepe numerotarea actiunii de
pornire intarziata a generatorului.

Daca sunt rezolvate problemele de la reteaua electrica, iar semnalul de pornire este anulat, nume-
rotarea este resetata. Cand numerotarea s-a incheiat, iar panoul de control este in modul automat,
generatorul va porni. Aceasta intarziere previne fluctuatiile instantanee ale retelei electrice cauzate
de semnalul fals de pornire de la distanta sau de pornirea neasteptata.

  Intarziere la incalzire (Warm-up delay) --- Daca este configurat la prima iesire sau la a
doua iesire, selectati optiunea "warm-up delay", panoul de control va porni numaratoarea inversa
pentru warm-up delay.

Dupa incheierea numaratorii, iesirea este anulata.

  Intarziere de securitate (Security Delay) --- Intarziere de siguranta (12 secunde), protec-
tia pentru presiune ulei scazuta, temperatura apei ridicata, turatie scazuta, erori la incarcarea acu-
mulatorului nu functioneaza;

Ver. KPD100.1.1.0/Rev. 1; Data: 13.04.2016; Traducerea instructiunilor originale                                                         9



 Warm-up delay --- Cand generatorul porneste fara nicio problema, iar parametrii electrici
sunt normali, panoul de control porneste numaratoarea pentru intarziere incalzire.

Daca in timpul numaratorii inverse pentru intarziere parametrii electrici sunt anormali sau unitatea
s-a oprit datorita unei erori, numaratoarea este resetata.

Daca in momentul incheierii numaratorii, unitatea este disponibila, panoul intra in modul automat
de functionare, probleme la reteaua electrica sau pornire la distanta cu sarcina (semnalul de porni-
re de la distanta este configurat ca un demaror de la distanta cu sarcina), transferarea consumato-
rilor la unitate pentru alimentare electrica.

Actiunea de intarziere permite generatorului sa se stabilizeze cu sarcina.

Intarziere pentru racire (Cooling delay) --- Panoul de control este in modul de operare
automat, in momentul in care sunt remediate problemele la reteaua electrica, iar consumatorii sunt
transferati inapoi la reteaua electrica, panoul de control porneste numaratoarea pentru racirea ge-
neratorului.

Numaratoarea este resetata daca reteaua prezinta din nou anomalii. Consumatorii sunt transferati
la generator. In momentul incheierii numaratorii, generatorul este oprit.

Actiunea de intarziere este pentru a permite unitatii sa se raceasca.

Intarziere revenire reteaua electrica (Grid return delay) --- Dupa revenirea tensiunii la
reteaua electrica, panoul de control porneste numaratoarea de intarziere pentru revenirea retelei
electrice. Daca exista probleme la reteaua electrica cand este activata numaratoarea, aceasta va
fi resetata.

In momentul incheierii numaratorii, reteaua electrica de alimentare revine la starea normala de uti-
lizare, panoul de control functioneaza in modul de operare automat, demaror de la distanta cu
continut invalid (invalid sau configurarea semnalului de pornire de la distanta pentru o pornire fara
sarcina), consumatorii sunt transferati la reteaua electrica.

Aceasta actiune de intarziere previne eventualele defectiuni, in cazul in care repararea retelei este
temporara.

Intarziere pentru nefunctionare iesire (Down-time output delay) --- 

Intarziere pentru conversia puterii (Power conversion delay) --- Controlati viteza de de-
plasare a contactelor comutatorului de transfer principal, tensiunea de sarcina inductiva conectata
la puterea disponibila inainte de atenuare.

Intarziere pentru pornire  hidraulica  (Hydraulic  starting delay) ---  Unitatea porneste,
semnalul pentru presiune ulei scazuta este anulat, panoul de control activeaza numaratoarea de
intarziere pentru pornirea hidraulica.

Daca semnalul pentru presiune ulei scazuta este activat in timp ce este pornita numaratoarea,
aceasta este resetata.

Pentru CA de 20 Hz detectat, daca numaratoarea de intarziere este activata, numaratoarea este
resetata.

Terminata cand numaratoarea porneste cu succes.

2. Fiecare timp de intarziere este setat, in functie de caz.
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PROTECTIE

Pentru a proteja generatorul, panoul de control are o functie de protectie, care se activeaza atunci
cand apare o defectiune: 

• Semnalele de alarma ale panoului,  LED-urile corespunzatoare se aprind sau clipesc pe
display.

• Modul de operare al generatorului se poate schimba de la AUTO        la MAN        automat.

• Alimentarea electrica a ATS-ului comuta automat la reteaua electrica externa.

• Se aprinde LED-ul alarmei de avertizare.

• Cand se activeaza protectia pentru timpul de nefunctionare, LED-ul alarmei clipeste.

1. Informatii despre alarma

Avertizare de defectiune, avertizare, oprirea echipamentului, se aprinde LED-ul rosu.

Elemente de avertizare:

• Tensiune minima a acumulatorului

• Eroare la incarcarea acumulatorului

• Cantitatea de ulei este prea scazuta

• Tensiune minima (configurat ca o alarma de avertizare)

• Supra-tensiune (configurat ca o alarma de avertizare)

• Frecventa minima (configurat ca o alarma de avertizare)

• Valoare de intrare configurabila (configurat ca o alarma de avertizare)

• Doua valori de intrare configurabile (configurat ca o alarma de avertizare)
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• Tensiune minima a acumulatorului

Cand acumulatorul  detecteaza tensiune minima,  acesta  se  descarca,  iar  lampa de avertizare
(          ) se aprinde.

Cand este detectata o supratensiune, acumulatorul este incarcat, iar lampa de avertizare (          )
se aprinde.

• Defectiuni la incarcare
In  momentul  incarcarii,  tensiunea  acumulatorului  este  mai  mica  decat  tensiunea  anormala
detectata si curentul de descarcare mai mare de 2A sau semnal pentru defectiuni la incarcare,
lampa de avertizare (         ) se aprinde.

• Nivel ulei scazut: Cand nivelul uleiului este sub limita minima, LED-ul de avertizare a indi-
catorului (      ) se aprinde.

• Turatie  joasa: Cand generatorul  detecteaza ca motorul  are o turatie joasa,  se aprinde
LED-ul (        ).

NOTA: Parametrul de configurare 22# (nefunctionare la turatie joasa) este setat selectand "NO".

• Supratensiune:  In  momentul  in  care  generatorul  detecteaza  supratensiune,  LED-ul  de
avertizare a indicatorului (rosu) se aprinde. 

• Tensiune minima: In momentul in care generatorul detecteaza tensiune minima, LED-UL
de avertizare a indicatorului (rosu) se aprinde.

NOTA:  Parametrii  de  configurare  24#  (nefunctionare  la  supratensiune)  si  23#  (oprire  datorita
tensiunii minime) sunt setati selectand "NO".

• Alarma pentru  intrare  configurabila  si  doua  intrari  configurabile:  Configurata  ca  o
alarma de avertizare atunci cand configuratia interfatei auxiliare de intrare detecteaza o va-
loare  in  afara  intervalului  de  setare,  alarma indicatorului  (!1  !2)  valorii  configurabile  se
aprinde.

2. Informatii despre timpul de nefunctionare a echipamentului

Cand are loc o defectiune la generator, acesta nu va mai functiona un timp, iar eroarea va bloca
automat instructiunile corespunzatoare lampei indicatoare intermitenta.

Elemente de oprire:

• Pornire nereusita

• Presiune ulei scazuta

• Temperatura lichid ridicata

• Tensiune joasa (configurata ca o alarma de pornire)

• Tensiune prea mare (configurata ca o alarma de pornire)

• Frecventa minima (configurata ca o alarma de pornire)

• Suprafrecventa

• Intrare configurabila (configurata ca o alarma de pornire)

• Doua intrari configurabile (configurate ca o alarma de pornire)

• Pornire nereusita: Daca motorul nu porneste in timp normal, lampa de avertizare a indica-
torului (      ) se aprinde.
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• Presiune ulei scazuta: Atunci cand semnalul de 12s intarziere de siguranta a detectat pre-
siune ulei scazuta, LED-ul indicatorului pentru presiune ulei scazuta (            ) se aprinde
avertizand oprirea generatorului.

Semnalul pentru presiune ulei scazuta detectat in cele 12s ale intarzierii de siguranta, LED-ul indi-
catorului (          ) se aprinde, este oprita numaratoarea intarzierii de siguranta, iar generatorul este
oprit.

• Temperatura ridicata a lichidului: Generatorul se opreste daca sunt detectate temperaturi
inalte ale lichidului, iar LED-ul indicatorului (      ) se aprinde.

• Supratensiune:  In  momentul  in  care  generatorul  detecteaza  supratensiune,  LED-ul  de
avertizare a indicatorului (rosu) se aprinde, iar generatorul se opreste.

• Tensiune minima: In momentul in care generatorul detecteaza tensiune minima, LED-ul de
avertizare a indicatorului (rosu) se aprinde, dupa care generatorul se opreste.

NOTA: Parametrii de configurare 24# (nefunctionare la supratensiune) si 23# (nefunctionare la
tensiune minima) sunt setati cu "YES".

• Turatie joasa: Cand generatorul detecteaza ca motorul are o turatie joasa, se aprinde LED-
ul (        ), avertizand oprirea generatorului.

NOTA: Parametrul de configurare 22# (nefunctionare la turatie joasa) este setat selectand "YES".

• Supraturatie: Cand generatorul detecteaza ca motorul este supraturat, se aprinde LED-ul
(       ), iar generatorul este oprit imediat.

• Alarma pentru  intrare  configurabila  si  doua  intrari  configurabile:  Configurata  ca  o
alarma de avertizare atunci cand configuratia interfatei auxiliare de intrare detecteaza o va-
loare in afara intervalului de setare, alarma indicatorului (!1 sau !2) valorii configurabile se
aprinde.

3. Stergerea erorilor
LED-ul corespunzator va indica cand unitatea a suferit o defectiune.

Daca generatorul continua sa functioneze cand prezinta defectiuni, apasati butonul      pentru a-l
opri.

Dupa o defectiune, motorul este oprit, iar LED-ul indicatorului de alarma ramane aprins; apasati
butonul       pentru a sterge avertizarea defectiunii. Dupa care controlerul va intra iar in starea de
stand-by (asteptare).

4. Starea de functionarea a retelei electrice externe si a generatorului

Cand tensiunea (sau frecventa) detectata a retelei electrice (sau generatorului ) este prea mare
sau prea mica, LED-ul pentru stare anormala a retelei (sau generatorului) se aprinde. LED verde
pentru stare normala.
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SETAREA PARAMETRILOR

Setarile comutatorului DIP de la panoul din spate a panoului de control (dupa cum este prezentat)
pentru a introduce setul de parametrii ai sistemului.

In modul de setare al parametrilor, indicatorul modului de operare automat de pe panoul din fata
clipeste, indicand valorile parametrilor din zona display-ului cu diode luminoase si a parametrilor
sistemului. Figura:
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Apoi apasati      [tasta de comutare la un parametru mai putin] si     [tasta de modificare parame-
tru], apasati tasta        [creste valoarea parametrului] pentru a seta parametrii. Dupa setare, apasa-
ti        [Salvare] pentru a salva parametrii.

Tasta pentru a salva parametrii.

TABEL PARAMETRII

Nr. Parametru Cod 
parametru

Cod 
numeric

Observatii (cele cu rosu sunt valorile implicite - 
default)

1 Bobinaj motor ○○○○○ ○○○ Patru fire trifazate

○○● Trei linii trifazate

○●○ Doua linii monofazate

2 Calibrarea frecventei ○○○○● ○○○ 50Hz

○○● 60Hz

3 Forma de tensiune 
nominala

○○○●○ ○○○ Forma - ↓  Forma 1↓   

○○●                                                Forma 2 - ↓

4 Tensiune nominala ○○○●● ○○○ 100V 230V

○○● 110V 240V

○●○ 115V 255V

○●● 120V 277V

●○○ 127V 277V

●○● 133V 277V

●●○ 139V 277V

●●● 220V 277V

5 Tensiune joasa la retea
(% din tensiunea nominala)
(valoarea detasare / valoare
retur)

○○●○○ ○○○ 95%      /      90%

○○● 95%      /      85%

○●○ 95%      /      80%

○●● 95%      /      70%

●○○ 90%      /      90%

●○● 90%      /      85%

●●○ 90%      /      80%

●●● 90%      /      70%

6 Tensiune inalta la retea
(% din tensiunea nominala)
(valoare retur / valoare 
detasare)

○○●○● ○○○ 105%      /     110%

○○● 105%      /     115%

○●○ 105%      /     120%

○●● 105%      /     130%

●○○ 110%      /     110%

●○● 110%      /     115%

●●○ 110%      /     120%

●●● 110%      /     130%

7 Tensiune joasa generator
(% din tensiunea nominala)
(valoarea detasare / valoare
retur)

○○●●○ ○○○ 95%      /      90%

○○● 95%      /      85%

○●○ 95%      /      80%
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○●● 95%      /      70%

●○○ 90%      /      90%

●○● 90%      /      85%

●●○ 90%      /      80%

●●● 90%      /      70%

8 Tensiune inalta generator
(% din tensiunea nominala)
(valoare retur / valoare 
detasare)

○○●●● ○○○ 105%      /     110%

○○● 105%      /     115%

○●○ 105%      /     120%

○●● 105%      /     130%

●○○ 110%      /     110%

●○● 110%      /     115%

●●○ 110%      /     120%

●●● 110%      /     130%

9 Temporizator de pornire 
(start delay) pentru 
generator
(previne fluctuatiile 
instantanee ale retelei 
electrice cauzate de o 
pornire falsa)

○●○○○ ○○○ 0s

○○● 1s

○●○ 3s

○●● 5s

●○○ 3h

●○● 4h

●●○ 6h

●●● 8h

10 Temporizator de revenire 
(return delay) a retelei la 
normal
(protejeaza in cazul in care 
repararea retelei a fost doar
temporara)

○●○○● ○○○ 0s

○○● 5s

○●○ 10s

○●● 15s

●○○ 20s

●○● 30s

●●○ 60s

●●● 180s

11 Temporizator de preincalzire
(Preheat delay) al 
generatorului 

○●○●○ ○○○ 0s

○○● 1s

○●○ 2s

○●● 3s

●○○ 4s

●○● 5s

●●○ 6s

●●● 8s

12 Temporizator pentru 
incalzire (warm-up delay) 
(stabilitatea generatorului cu
sarcina)

○●○●● ○○○ 0s

○○● 1s

○●○ 2s

○●● 3s
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●○○ 5s

●○● 30s

●●○ 120s

●●● 300s

13 Temporizator racire 
generator (Cooling delay) 
(Intarziere oprire pentru 
racire)

○●●○○ ○○○ 0m

○○● 0.1m (Test)

○●○ 2m

○●● 5m

●○○ 10m

●○● 15m

●●○ 25m

●●● 30m

14 Temporizator pentru 
nefunctionare iesire 
(downtime output delay) 
(este selectata optiunea 
"oprire iesire" a iesirii 
configurabile, iesirea este 
valida, iar dupa intarziere 
este invalida)

○●●○● ○○○ 0s

○○● 5s

○●○ 10s

○●● 15s

●○○ 20s

●○● 30s

●●○ 60s

●●● 180s

15 Temporizator conversie 
putere (power conversion 
delay) (contactele principale
ale comutatorului de control 
turatie, tensiunea sarcinii 
inductive conectata la 
puterea disponibila inainte 
de atenuare)

○●●●○ ○○○ 0s

○○● 1s

○●○ 2s

○●● 3s

●○○ 4s

●○● 5s

●●○ 8s

●●● 10s

16 Tensiune acumulator ○●●●● ○○○ 12V

○○● 24V

17 Tensiune de incarcare (in 
timpul functionarii normale a
unitatii, valoare detectata a 
tensiunii de incarcare este 
mai mica decat valoarea 
erorii de incarcare)

●○○○○ ○○○ 9V

○○● 10V

○●○ 12V

○●● 14V

●○○ 22V

●○● 24V

●●○ 26V

●●● 28V

18 Presiune ulei scazuta ●○○○● ○○○ Deschis, in mod normal

○○● Inchis, in mod normal

19 Temperatura lichid ridicata ●○○●○ ○○○ Inchis
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○○● Deschis

20 Nivel ulei scazut ●○○●● ○○○ Deschis

○○● Inchis

21 Intarziere la pornire 
hidraulica (Hydraulic 
starting delay)

●○●○○ ○○○ Retentie

○○● 0s

○●○ 0.2s

○●● 0.5s

●○○ 0.8s

●○● 1.0s

●●○ 1.5s

●●● 2.0s

22 Nefunctionare datorita 
turatiei minime

●○●○● ○○○ Nu

○○● Da

23 Oprire datorita tensiunii 
minime

●○●●○ ○○○ Nu

○○● Da

24 Oprire datorita 
supratensiunii

●○●●● ○○○ Nu

○○● Da

25 Functia de pornire de la 
distanta 

●●○○○ ○○○ Retentie 

○○● Pornire de la distanta, deschis in mod normal

○●○ Pornire de la distanta, inchis in mod normal

○●● Simulare retea electrica, deschis in mod normal

●○○ Simulare retea electrica, inchis in mod normal

26 Demaror de la distanta a 
consumatorilor

●●○○● ○○○ Nu

○○● Da

27 Prima intrare --- ●●○●○ ○○○ Avertisment imediat deschis in mod normal

○○● Avertisment imediat inchis in mod normal

○●○ Oprit imediat, deschis in mod normal

○●● Oprire imediata, inchis in mod normal

●○○ Avertismente de intarziere, deschis in mod normal

●○● Avertismente de intarziere, inchis in mod normal

●●○ Intarziere oprire, deschis in mod normal

●●● Intarziere oprire, inchis in mod normal

28 A doua intrare --- ●●○●● ○○○ Avertisment imediat deschis in mod normal

○○● Avertisment imediat inchis in mod normal

○●○ Oprit imediat, deschis in mod normal

○●● Oprire imediata, inchis in mod normal

●○○ Avertismente de intarziere, deschis in mod normal

●○● Avertismente de intarziere, inchis in mod normal

●●○ Intarziere oprire, deschis in mod normal

●●● Intarziere oprire, inchis in mod normal

29 Prima iesire --- ●●●○○ ○○○ Retentie 
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○○● Preincalzire 

○●○ Functionare generator

○●● Alarma de avertizare a sistemului

●○○ Alarma de nefunctionare sistem

●○● Alarma sistem

●●○ Modul automat al sistemului

●●● Inchidere iesire (output shutdown)

30 A doua iesire --- ●●●○● ○○○ Acces aer ATS

○○● Preincalzire

○●○ Functionarea unitatii

○●● Alarma de avertizare a sistemului

●○○ Alarma de nefunctionare sistem

●○● Alarma sistem

●●○ Modul automat al sistemului

●●● Inchidere iesire

31 Adresa destinatarului 
(email?)

●●●●○ ○○○ 0

○○● 1

○●○ 2

○●● 3

●○○ 4

●○● 5

●●○ 6

●●● 7

32 Interval de intretinere ●●●●● ○○○ Retentie 

○○● 1 saptamana

○●○ 2 saptamana

○●● 3 saptamana

●○○ 4 saptamana

●○● 5 saptamana

●●○ 6 saptamana

●●● 7 saptamana

La cativa din parametrii panoului de control KPD100 pentru parametrii fixati incorporati, utilizatorul
nu poate schimba setarile.  Valorile implicite (default)  ale parametrilor  ficsi,  a se vedea tabelul
parametrilor ficsi.

Tabelul parametrilor ficsi

Nr. Parametru Valoare default Observatie

1 Frecventa retelei electrice este redusa
(valoarea detasare / valoare retur)

(-24%)/(-14%) 50Hz: 380/430; 60Hz: 456/516;

2 Frecventa retelei electrice (valoarea 
retur / valoare detasare)

(+24%)/(+14%) 50Hz: 620/570; 60Hz: 744/684;

3 Turatie joasa generator -20% 50Hz: 400; 60Hz: 480;
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4 Turatie mare generator +14% 50Hz: 570; 60Hz: 684;

5 Timp de pornire motor 10s

6 Rateu in timpul de pornire 10s

7 Numar porniri 3 Trei incercari de pornire 
nereusite

8 Temporizator de siguranta (Security 
delay)

12s Generatorul porneste dupa 
incheierea cu succes a 
intarzierii pentru siguranta 

9 Tensiune acumulator anormala (8V, 16V), (16V, 24V) Tensiune acumulator 12V: 8V, 
Tensiune acumulator 24V: 16V.

10 Timp pentru intretinere 20 minute

DISPOZITIV DE PORNIRE DE LA DISTANTA / RETEA ANALOGICA

1. Dispozitiv de pornire de la distanta
Atunci cand semnalul de pornire de la distanta este efectiv in modul de operare automat      , ge-
neratorul va porni automat dupa intarzierea pentru pornire.

• Dispozitivul de pornire de la distanta deschis in mod normal (inchidere semnal de intrare):
Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○○● -  Pornire de la distanta,
deschis in mod normal", adica: "modul de operare automat     ",  borna este inchisa (scazut),
sistemul sa realizeze o pornire normala, daca cel de-al 26-lea parametru "demaror de la distanta a
sarcinii" este configurat la "DA", pentru a rula programul de convertit ATS; borna 4 este oprita
(potential  ridicat),  sistemul  in  starea  normala  de  stand-by  dupa  ce  programul  de  oprire  este
executat.

• Dispozitivul de pornire de la distanta inchis in mod normal (deconectat de la semnalul de
intrare)

Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○●○ -  Pornire de la distanta,
inchis in mod normal", de exemplu: in "modul de operare automat       " deconectati borna 4 (nivel
ridicat), sistemul realizeaza o pornire normala, daca cel de-al 26-lea parametru "demaror de la
distanta a sarcinii" este configurat la "DA", pentru a rula programul de convertit ATS; borna 4 este
inchisa (potential scazut), sistemul in starea normala de stand-by dupa ce programul de oprire
este executat.

2. Retea electrica de simulare
In "modul de operare automat     ", semnalul de intrare pentru simularea retelei electrice,
panoul pe care reteaua electrica, generatorul nu porneste.

• Simulare retea, deschis in mod normal (inchidere semnal de intrare)
Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○●● -  Simulare retea electrica,
deschis  in  mod normal",  in  "modul  de  operare  automat      ",  indiferent  de  reteaua electrica
normala,  cand borna 4 este conectata la semnalul de intrare (nivel scazut), simulare sistem "retea
normala", motorul generatorului nu porneste; cand borna 4 este deconectata de la semnalul de
intrare (potential ridicat), daca reteaua electrica, sistemul realizeaza o pornire normala, ATS-ul va
rula programul de conversie automat.

• Simulare retea, inchis in mod normal (deconectat de la semnalul de intrare):
Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○●● -  Simulare retea electrica,
deschis in mod normal", in "modul de operare automat     ", chiar daca reteaua electrica este
normala, cand borna 4 este deconectata de la semnalul de intrare (potential ridicat), iar sistemul
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simuleaza "retea electrica normala", generatorul nu porneste; cand borna 4 este inchisa la semna-
lul  de intrare (potential  scazut),  daca reteaua electrica, sistemul realizeaza o pornire normala,
ATS-ul va rula programul de conversie automat.

3. Functia de pornire de la distanta este setata cu starea generatorului

Parametru Setari
Starea retelei

electrice

Terminalul 4
poten ial ridicatț

Situatie de start

Conversie
sarcina

Terminalul 4
poten ial scazutț

Situatie de start

Conversie
sarcina

Functia de 
pornire la 
distanta 
(sarcina 
demarorului 
de la distanta
este setat in 
pozitia “NO”)

pornire de la 
distan ă, în mod ț
normal deschis

Reteaua elec. 
functioneaza 
normal

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

ON
Pornire unitate

Nu
Retea electrica

Probleme la 
reteaua 
electrica

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

pornire de la 
distan ă, în mod ț
normal inchis

Reteaua elec. 
functioneaza 
normal

ON
Pornire unitate

Nu
Retea electrica

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

Probleme la 
reteaua 
electrica

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

re ea de energie ț
electrică analogica
în mod normal 
deschis

Reteaua elec. 
functioneaza 
normal

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

Reteaua elec. 
este 
deconectata

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

re ea de energie ț
electrică analogica
în mod normal 
inchis

Reteaua elec. 
functioneaza 
normal

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

Reteaua elec. 
este 
deconectata

OFF
Unitatea nu 
porneste

Da
Alimentare de la
unitate

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

Parametru Setari Starea retelei
electrice

Terminalul 4
poten ial ridicatț

Situatie de start

Conversie
sarcina

Terminalul 4
poten ial scazutț

Situatie de start

Conversie
sarcina

Functia de 
pornire la 
distanta 
(sarcina 
demarorului 
de la distanta
este setat in 
pozitia 
“YES”)

pornire de la 
distan ă, în mod ț
normal deschis

Reteaua elec. 
functioneaza 
normal

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

Probleme la 
reteaua 
electrica

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

pornire de la 
distan ă, în mod ț
normal inchis

Reteaua elec. 
functioneaza 
normal

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

Probleme la 
reteaua 
electrica

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

re ea de energie ț
electrică analogica 
în mod normal 
deschis

Reteaua elec. 
functioneaza 
normal

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

Reteaua elec. 
este 
deconectata

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

re ea de energie ț Reteaua elec. OFF Nu OFF Nu
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electrică analogica 
în mod normal 
inchis

functioneaza 
normal

Unitatea nu 
porneste

Retea electrica Unitatea nu 
porneste

Retea electrica

Reteaua elec. 
este 
deconectata

OFF
Unitatea nu 
porneste

Nu
Retea electrica

ON
Pornire unitate

Da
Alimentare de la
unitate

CONFIGURAREA VALORILOR DE INTRARE

La panoul de control KPD100, pentru bornele 2, 3 punct auxiliar de intrare, utilizatorul poate fi
nevoit sa defineasca informatiile de configurare. Cand semnalul de intrare auxiliar va declansa
evenimentul corespunzator.

In meniul  "Setare parametri",  la parametrii  27#, 28# "Intrare, Intrare 2", se seteaza dupa cum
urmeaza: 

Nr. Denumire parametru Cod parametru Cod numeric Observatie 

27 Prima intrare ●●○●○ ○○○ Avertisment imediat deschis in mod normal

○○● Avertisment imediat inchis in mod normal

○●○ Oprit imediat, deschis in mod normal

○●● Oprire imediata, inchis in mod normal

●○○ Avertismente de intarziere, deschis in mod normal

●○● Avertismente de intarziere, inchis in mod normal

●●○ Intarziere oprire, deschis in mod normal

●●● Intarziere oprire, inchis in mod normal

28 A doua intrare ●●○●● ○○○ Avertisment imediat deschis in mod normal

○○● Avertisment imediat inchis in mod normal

○●○ Oprit imediat, deschis in mod normal

○●● Oprire imediata, inchis in mod normal

●○○ Avertismente de intarziere, deschis in mod normal

●○● Avertismente de intarziere, inchis in mod normal

●●○ Intarziere oprire, deschis in mod normal

●●● Intarziere oprire, inchis in mod normal

Cand semnalul intrarii auxiliare, declansarea evenimentelor corespunzatoare:

• Avertisment imediat deschis in mod normal – Inchis eficient, panoul declanseaza imediat
alarma de avertizare

• Avertisment  imediat  inchis  in  mod  normal  –  Deconectat  eficient,  panoul  declanseaza
imediat alarma de avertizare

• Oprit imediat, deschis in mod normal – Inchis eficient, panoul declanseaza imediat alarma
de oprire

• Oprire imediata, inchis in mod normal – Deconectat eficient, panoul declanseaza imediat
alarma de oprire

• Avertismente de intarziere, deschis in mod normal – Inchis eficient, dupa temporizatorul de
siguranta (security delay), panoul declanseaza alarma de avertizare

• Avertismente de intarziere, inchis in mod normal – Deconectat eficient, dupa temporizatorul
de siguranta (security delay), panoul declanseaza alarma de avertizare
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• Intarziere oprire, deschis in mod normal – Inchis eficient, dupa temporizatorul de siguranta
(security delay), panoul declanseaza alarma de nefunctionare (downtime).

• Intarziere  oprire,  inchis  in  mod  normal  –  Deconectat  eficient,  dupa  temporizatorul  de
siguranta (security delay), panoul declanseaza alarma de nefunctionare (downtime).

In functie de nevoi, bornele 2 si 3 ale semnalului de intrare sunt definite conform continutului de
mai sus. Prima intrare corespunde bornei 2, iar a doua intrare corespunde bornei 3.

CONFIGURAREA VALORILOR DE IESIRE

La panoul de control KPD100, bornele de iesire auxiliare 10, 11, 12, 25, 26, 27, utilizatorul poate
configura semnalul de iesire auxiliar.

Bornele "10, 11, 12 si 25, 26, 27" au functie de "iesire personalizata (custom output)", in meniul
"Setare parametri",  la parametrii  29#, 30#  "Prima iesire,  a doua iesire",  se citeste dupa cum
urmeaza:

Nr. Denumire parametru Cod parametru Cod numeric Observatie 

29 Prima iesire ●●●○○ ○○○ Retentie 

○○● Preincalzire 

○●○ Functionare generator

○●● Alarma de avertizare a sistemului

●○○ Alarma de nefunctionare sistem

●○● Alarma sistem

●●○ Modul automat al sistemului

●●● Inchidere iesire (output shutdown)

30 A doua iesire ●●●○● ○○○ Avertisment imediat deschis in mod normal

○○● Avertisment imediat inchis in mod normal

○●○ Oprit imediat, deschis in mod normal

○●● Oprire imediata, inchis in mod normal

●○○ Avertismente de intarziere, deschis in mod normal

●○● Avertismente de intarziere, inchis in mod normal

●●○ Intarziere oprire, deschis in mod normal

●●● Intarziere oprire, inchis in mod normal

Iesirea semnalelor releelor auxiliare dupa configurare:
• Acces aer ATS – Iesire comutator transfer consumatori in starea intermediara.
• Preincalzire – Întârziere numărătoarea inversă preîncălzire la momentul ie irii efective.ș
• Functionare generator – unitate de securitate, întârziere efectivă de ie ire.ș
• Alarma de avertizare a sistemului – Alarma de avertizare controlor atunci când ie irea esteș

validă.
• Alarma de nefunctionare sistem – Alarma de oprire controler când ie irea este validă.ș
• Alarma sistem –Alarma de oprire controler sau alarma de avertizare atunci când ie ireaș

este este activă.
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• Modul automat al sistemului – Controlerul func ionează în regim automat când ie irea esteț ș
validă.

• Oprire iesire – Ie ire oprire întârziere numărătoarea inversă. ș

In functie de nevoi, semnalul de iesire de la bornele 10, 11, 12 (Prima iesire) si bornele 25, 26, 27
(A doua iesire) este definit conform continutului de mai sus.

NOTA: Peste " configurare de ie ire personalizata" se folosesc numai setările din fabrică!ș

MONITORIZAREA LA DISTANTA

Calculatorul  prin cablul  de comunicatii  RS232 conectat la panoul  de control  KPD100,  folosind
software-ul de comunicare de la calculator "KPD100 Software", disponibil prin monitorizare PC si
setare parametrii.

1. Software-ul de monitorizare
Software-ul de comunicare pentru calculator ce sustine panoul de control KPD100 poate indeplini
urmatoarele functii:

• Pornire / oprire de la distanta
• Monitorizare de la distanta
• Configurare de la distanta a parametrilor utilizatorului, parametrii sistemului (acces admini-

strator)

Software-ul de monitorizare de la distanta este impartit in doua conturi, unul de administrator si
unul pentru utilizator, in functie de autoritate; "administrator" are acces la setarile fabricii.

Utilizatorul nu trebuie sa introduca o parola, faceti clic pe simbolul OK direct pe interfata initiala a
software-ului si puteti intra in interfata soft-ului pentru utilizator.

Metodele de utilizare ale soft-ului sunt detaliate in manualul de utilizare "KPD100 Software".

2. Adresa de livrare

"Adresa RS232" de la software-ul "KPD100 Software" trebuie sa fie aceeasi cu cea de la panoul
de control KPD100 "Adresa de livrare RS232" pentru a stabili o legatura de comunicare.

(1) Setarea implicita (default) de la panoul de control KPD100 pentru "RS232 Adresa" este "0".

(2) Setarile de la software-ul "KPD Software" pentru "RS232 Adresa":

Local Settings – Communication Settings – Communication port
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Diagrama software-ului este urmatoarea:

COMUNICAREA RS232

Protocolul de comunicare se aplică la PC-ul i comunica ia serială controlerul RS232. Protocolulș ț
de comunicare PC-ul i modul controler pentru standarde industriale de control, modul de masterș
sclav solicitat de către gazdă (PC), cadrul mesajului de răspuns de la aparat (controler) pentru
comunica ii de date.ț

     
Data frame Frame

header
+ Address + Function

code
+ The length

of the data
+ Data + Checksum + The end of

the frame

The length of the 
data (Byte)

4 1 1 1 N 2 4

Panoul de control KPD100 poate fi echipat cu software PC de comunicatie prin interfata RS232 
pentru a obtine urmatoarele functii:

• Pornire / oprire de la distanta
• Monitorizare de la distanta
• Configurarea de la distanta a parametrilor utilizatorului si parametrilor sistemului
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Diagrama pentru conectarea cablului RS232 este urmatoarea:

1. Prezentarea fizica a protocolului de comunicare 
Legatura fizica pentru comunicatie

Interfata de comunicare EIA/TIA-232-E

Mijloace de comunicare Comunicare seriala asincrona

Rata de transfer de comunicare 9600bps

Paritate No

Bit de start median 1

Biti de date 8

Numărul de bi i de stopț 1

Timeout de comunicare 200ms

Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit8 Bit9 Bit10

Start bit D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Stop bit

2. Comunicarea seriala asincrona MODBUS
Protocol de comunicare seriala

Cadru de date Descrierea Secventa Observatii

Antet cadru 0xFA,0xA5,0xA5,0xFA

Adresa postala 1Byte LSB list

Cod functie 1Byte LSB list Cod func ie specifică, ț
lungimea de date, date, 
informa ii i răspuns vezi ț ș
tabelul de coduri functie

Lungimea datelor 1Byte LSB list

Date NByte LSB list

Validare date 2Byte/CRC16-CCITT Check LSB list algoritm specific vezi 
manualul de control al ATS

Sfarsit cadru 0xF5,0x5A,0x5A,0xF5
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3. Tabel codul functiei (Function code table)
Cod functie Functie The length of the data Data

Cod de comanda de la 
Gazda

0 Nefunc ionareț 0

1 Modul Manual 0

2 Modul Automat 0

3 Configurarea parametrilor 
sistemului

30 A se vedea parametrii de 
configurare

4 Citirea parametrilor 
sistemului

0

5 Scriere data/ora 6 An, luna, zi, minute si 
secunde

6 Cititre data/ora 0

7 Scrierea timpului pentru 
intretinere

4 Intervale de intretinere, ziua
din saptamana, ora

8 Citirea timpului pentru 
intretinere

0

9 Pentru a citi informatiile de 
functionare ale sistemului

0

Codul de comanda de la 
echipament

0 Nefunc ionareț 0

1 Modul Manual 0

2 Modul Automat 0

3 Configurarea parametrilor 
sistemului

0

4 Citirea parametrilor 
sistemului

30 A se vedea parametrii de 
configurare

5 Scriere acum 0

6 Citire acum 6

7 Scrierea timpului pentru 
intretinere

0

8 Citirea timpului pentru 
intretinere

5

9 Pentru a citi informatiile de 
functionare ale sistemului

52 A se vedea informatia de 
functionare a sistemului

10 Setările politice ale 
modulului

0
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ANEXA 1 – Schema CRC16-CCITT
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ANEXA 2 – CRC16-CCITT Algoritm de verificare

ANEXA 3 – TABEL: Informatii privind functionarea

Nr. Information Default values The length 
of the data

Remark

1 SysRunSts System Mode 1 0 – RUN, 1 – SET 

2 GenSts The state of the plant 1 0 – run, 1 – set, 2 – warm-up delay

3 RealTime.Sec Secunda 1

4 RealTime.Min Minut 1

5 RealTime. Hour Ora 1

6 RealTime.Day Zi 1

7 RealTime.Weekda
y 

Saptamana 1 0 – Duminica, 1 – Luni 

8 RealTime.Month Luna 1

9 RealTime.Year An 1 Years                                      Copy
=2000+RealTime.Year

10 BVol Tensiune acumulator 2 /10

11 ChaVol Tensiune de incarcare 2 /10
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12 MVol[0] Tensiune retea L1 2 /10

13 MVol[1] Tensiune retea L2 2 /10

14 MVol[2] Tensiune retea L3 2 /10

15 MVol[3] Tensiune retea L12 2 /10

16 MVol[4] Tensiune retea L23 2 /10

17 MVol[5] Tensiune retea L31 2 /10

18 GVol Tensiune generator 2 /10

19 MFreq Frecventa retea electrica 2 /10

20 GFreq Frecventa generator 2 /10

21 sGenStartDly Unitatea de întârziere pentru a începe 
numărătoarea

2 /10

22 sMiansReturnDly Grilă întârziere retur numărătoarea 
inversă

2 /10

23 sGenPreHeatDly numărătoarea inversă întârziere 
preincalzire

2 /10

24 CrankOPDly semnal hidraulic numărătoarea inversă 
în mod eficient

1 /10

25 CrankDly Timpul de pornire numărătoare inversă 1 /10

26 CrankRestDly Electromotor numărătoare inversă timp 
de odihnă

1 /10

27 sGenWarmUpDly Warm-up întârziere numărătoare inversă 2 /10

28 sGenCoolDly Răcire numărătoare inversă întârziere 2 /10

29 RlyOutBuf Export 1 BIT.0- Sarcina retea

BIT.1- Sarcina generator

BIT.2- Configurare iesire 1

BIT.3- Accelerator

BIT.4- Configurare iesire2

BIT.5- Starter motor

30 ShutdownBit Informatii inactivitate 2

31 Informa ii de avertizare avarieț 2 BIT.0- voltaj baterie anormal

BIT.1- avarie incarcare

BIT.2- avarie pornire

BIT.3- presiune ulei redusa

BIT.4- temp. apa ridicata

BIT.5- nivel ulei redus

BIT.6- Subtutatie

BIT.7- Supraturatie

BIT.8- Subvoltaj

BIT.9- Supravoltaj

BIT.10- Configurare intrare 1

BIT.11-Configuraree intrare 2
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BIT.12- Avarie citire ceas 

BIT.13- Avarie citire date sistem

32 bAutoRunSyn Marker de pornire sincronizata 1

33 sAutoRunDly Numar minute auto-start 1

34 sAutoRunDay Zile ramase pina la autostart 1

ANEXA 4 – DIAGRAMA ELECTRICA

1. Trifazat cu patru-linii
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2. Trifazat cu trei-linii
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3. Monofazat cu doua-linii
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